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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

1. W S T Ę P  

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące robót 
elektrycznych w zakresie modernizacji instalacji elektrycznej i teletechnicznej zadania:  
„Poprawa bezpieczeństwa pożarowego- wymiana 575 sztuk opraw ewakuacyjnych w SPZOZ 
WSS Nr3 w Rybniku”  
 

   1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót jak pkt. 1.1 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są  z g o d n e  z obowiązującymi przepisami oraz normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za j a k oś ć  i c h  wykonania oraz ich z g o d n oś ć  z  

dokumentacją projektową, specyf ikac ją  techniczną  i  poleceniami Zamawiającego. Pozostałe 

ogólne warunki dotyczące robót podano w c zę ś c i  ogólnej specyfikacji. 

2. MATERIAŁY. 

Mater ia ły do zastosowania w nin iejszym zadaniu szczegółowo op isano w przedmiarze 
robot.  

3 . S P R ZĘ T .  

3.1. Do wykonania robót instalacji Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania co 

najmniej z poniższego sprzętu: 

- do robót montażowych zestawem specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi z 

uwzględnieniem najnowszych rozwiązań technicznych. 
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4 . T R A N S P O R T .  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. 

Dobór transportu technologicznego należy przeprowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

5. W Y K O N Y W A N I E  R O B Ó T .   

 5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w części Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

5.2. Zakres prac do wykonania:  

Zakres prac do wykonania opisano szczegółowo w przedmiarze robót. 

6. KONTROLA J A K O ŚC I  ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Odbiory międzyoperacyjne. 

Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: 

-  sposób połączeń ,  

− sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych,  

− lokalizacja u r ząd z eń .  

8.2. Odbiór czę śc io w y .  

a) odbiorowi częściowemu należy poddać elementy urządzeń instalacji, których w 

wyniku postępu robót, sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru 

końcowego. 

b) każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być 

sporządzony protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy. 

8.3. Odbiór końcowy. 

a) przy odbiorze końcowym u r ząd z eń ,  instalacji i regulacji u r ząd z eń  n a l eż y  

przedłożyć protokoły odbiorów częściowych, a także sprawdzić zgodność stanu 
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istniejącego z dokumentacją techniczną po uwzględnieniu udokumentowanych 

odstępstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych 

warunków technicznych 

b) w szczególności należy skontrolować: 

- użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia – prawidłowość wykonania 

połączeń 

- jakość zastosowania materiałów 

- odległość sieci względem siebie i innych mediów – prawidłowość zainstalowania 

urządzeń 

- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną - stan izolacji przewodów 

- skuteczność ochrony przeciwporażeniowej 

- prawidłowość działania urządzeń elektrycznych 

- stan izolacji przewodów i kabli 

 


